
中國電力常熟發電 6 號機組通過 30%深度調峰試驗 

9 月 12 日，常熟發電 6 號機組順利通過 30%靈活性深度調峰試驗，為後續

升級改造提供了經驗和參考。這是該公司不斷深化機組設備、運行精細化管理，

深挖機組潛力的成果，進一步為公司降本增效助力。 

 

試驗期間，機組滿足了深度調峰出力、一次調頻、進相能力最低要求，同時

保持了供熱穩定。為確保該試驗順利進行，該公司多個生產部門提前制定了深度

調峰安全措施，編寫深度調峰操作規定，明確各項操作及異常情況處理措施等，

該公司相關技術和管理人員全程參與並進行安全監督。 


